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REFERAT
Projektet "Jordvärmeanläggning system Backlund" har haft följande 
målsättning:
att bestämma värmefaktor i praktisk drift för
dels enskild jordvärmeugn
dels jordvärmeugn insatt i systemlösning med bl a
gängtid som parameter
att kartlägga energibalans för ugn respektive system/kvarter 
att undersöka klimatburens funktion samt
att följa temperaturförloppet i myrlott A, d v s i värmemaga­
sinet.
Mätningar har skett under vintern 82/83 (varmare än normalt) och 
vintern 83/84 (normalär).
Erhällna resultat kan sammanfattas enligt följande:
- Värmefaktor för enskild jordvärmeugn ( U 10) är högst 2.50 och 
lägst 1.90. Årsmedelvärdet är 2.21 vilket kan anses normalt för 
rädande temperaturförhållanden.
- Värmefaktor för systemkopplad jordvärmeugn ( U 3 och U 6) är 
högst 1.85 och lägst under 1.2. Orsaken till den låga system­
värmefaktorn är att alla pumparna är inkopplade i ett system och 
går samtidigt. Detta innebär att värmepumparna under långa tider 
vardera går med låg last och med korta drifttider. Pumparnas 
driftförutsättningar blir därmed ogynnsamma med sämre värmefak­
tor som följd. Värmefaktorerna har verifierats för kvarteret 
med energiberäkningar dels enligt egen modell, dels enligt 0K- 
metoden.
- Klimatburens funktion har kartlagts och därvid har följande kon­
staterats. Energibehov i form av värmetransmission minskas med 
cirka 5%. Energibehov i form av uppvärmning av vent i 1 ationsluft 
minskas med cirka 20%.
Klimatburens inverkan i form av minskad installerad max.effekt 
kan beräknas till cirka 1 kW per lägenhet.
- Myren utgör en utmärkt värmekälla där urladdnings- och uppladd- 
ningsperioderna avlöser varandra utan att påverka respektive 
funktioner.
Avslutningsvis skall påpekas att företaget som tillverkar och mark­
nadsför jordvärmesystemet redan har applicerat utvärderingens syn­
punkter på de nya system som levererats. Sålunda har speciellt 
jordvärmeugnarnas effekt ökats och stegvis inkoppling i systemet 
införts med ökad systemvärmefaktor som följd.
I Byggforskningsrådets rapportserie redovisar forskaren 
sitt anslagsprojekt. Publiceringen innebär inte att rådet 
tagit ställning till åsikter, slutsatser och resultat.
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11 INLEDNING
1.1 Problemet
Som ersättning till oljeuppvärmning utgör värmepumpstekniken ett 
både tekniskt och miljömässigt intressant alternativ. I dag finns 
många olika värmepumpsystem. Vanliga värmekällor är luft, mark, 
yt- eller grundvatten.
I här föreliggande projekt utgör värmepumpar det enda uppvärm- 
ni ngssystemet för en bebyggelse bestående av 114 lägenheter. Lä­
genheterna är byggda i form av radhus i sju kvarter. Värmekäl­
lan för värmepumparna utgöres av en myr i vilken plastslangar 
lagts ned som värmekol lektor. Husen har även försetts med plast­
slangar under yttertaket, s k klimatbur.
Värmepumparna är av en speciell typ, s k jordvärmeugnar. Dessa 
grävs ned i mark.
Det är av intresse att i ett sådant projekt studera erhållna 
värmefaktorer, likaså försöka erhålla en uppfattning om klimat­
burens funktion och rådande energibalans för värmesystemet.
Värmekällans (myrens) temperaturförhållande under olika årstider 
(urladdnings- och uppladdningsperioder) är även faktorer som på­
verkar systemets funktion.
1.2 Projektet
Projektet utgör en uppföljning av Rapport R 177 : 1980 Experi­
mentbyggnadsprojekt "System Backlund". I denna rapport har för­
utsättningarna för systemuppläggning med jordvärmeugn studerats. 
Det kan inledningsvis konstateras att den komplicerade systemupp­
kopplingen avsevärt har försvårat mätningarna.
Varje värmepump (jordvärmeugn) har, förutom att vara kopplad till 
två lägenheter även inkopplats i ett kretssystem för hela kvar­
teret. Även varmvattenberedningen är systemkopplad.
Området i Sveg, övermon 1:72, har en bebyggelse vars principiella 
uppläggning framgår av fig. 1.1. Området är indelat i sju kvarter, 
A - G. I varje kvarter har uppförts ett antal radhus. Dessa är av 
två typer, dels med två och dels med fyra lägenheter. Boendeytan 
är i genomsnitt 70 rn per lägenhet.
Varje kvarter har tilldelats en myrlott i vilken plastslangar 
grävts ned som värmekol lektor.
Husets uppvärmningssystem utgöres av 1ågtemperaturvärme, genere­
rad via värmepump. Systemet är av typ Backlund jordvärmeugn. Vär­
mepumpens maskineri har placerats i en plåtkasun vilken grävts 
ned i marken. (Fig. 1.2.) I markytan finns en inspektionslucka 
för nedstigning i kasunen, Jordvärmeugnen placeras på en dräne- 
ringsbädd av singel. (Fig. 1.3.).
I slangsystemet cirkulerar en brine, en blandning av vatten och 
15 - 25t industrisprit.
2Under yttertaket ligger ett paket av plastslangar, s k klimatbur. 
(Fig. 1.4.). Slangpaketets uppgift skall vara att dels utgöra en 
solfångare för uppladdning av myren under sommarhalvåret, dels 
utgöra en värmesköld under vintertid.
Kvarter A har utgjort mätkvarter. (Fig. 1.5). Kvarteret har 9 
jordvärmeugnar för husuppvärmning och en 10:e speciellt för 
varmvattenberedning.
Principen för systemlösningen framgår av fig. 1.6. Utöver att 
ugnarna U 1 - U 8 vardera försörjer två lägenheter med radiator­
värme, är varje ugn kopplad till ett cirkulationssystem. Detta 
har i skissen, fig. 1.6, markerats för en av ugnarna, U 7.
Varmvattenberedning sker i varje ugn och dessutom i en för kvar­
teret gemensam ugn U 10.
Ventilationen är separerad för varje ugn, dvs försörjer två 
lägenheter.
De ugnar vars system blivit föremål för mätningar är för lägen­
heterna U 3 och U 6.
Takslangarna i klimatburen är isolerade på hus tillhörande U 6 
och oisolerade för hus tillhörande U 3.
Dessutom har U 10 ingått i mätserien. Genom sin separerade funk­
tion som varmvattenugn har framför allt värmefaktorn för en ren­
odlad värmepump kunnat bestämmas utan belastningsdämpning av 
kombinationssystem.
2 MÄTNINGAR
2.1 Uppläggning
Mätningar och utvärderingar har följande målsättning:
att bestämma värmefaktor i praktisk drift för 
dels enskild jordvärmeugn
dels jordvärmeugn insatt i systemlösning med bl a gångtid 
som parameter
att kartlägga energibalans för ugn respektive system/kvarter 
att undersöka klimatburens funktion samt
att följa temperaturförloppet i myrlott A, d v s i värmemagasi­
net.
För respektive mätobjekt enligt redovisning under avsnitt 1.2 har 
uppkoppling skett så att energiflödet för de olika kretsarna har 
kunnat bestämmas.
Energimätningarna har skett genom flödes- och ût-bestämning och 
motsvarande energimängder har sedan manuellt avlästs på integre- 
ringsverk.
Utrustningen har varit av typ AB Svensk Värmemätning enligt
3följande:
- Flödesmätare : SVMV 7-2-4-vinghjulstyp
- Temperaturmätare : SVMT Pt 100
- Integreringsverk : SVME-62-6
Mätfcretsarna framgår av ritning. (Fig. 2.1). Integreringsverk och 
mätare för elenergi fill ugnar U 3, U 6 och U 10 har samlats i 
en mätkur. I denna finns även mätpanel för kontroll av myrtempe­
ratur vilken registrerats via resistansgivare.
Tre mätpunkter i myrlott A har kontrollerats. Dessa framgår av 
fig. 2.2. I varje mätpunkt har temperaturen kontrollerats på två 
djup, 0,5 m och 1 m.
Myrlottens kortsida med y-koordinat 100 m vetter mot myrmark med 
fria vattenspeglar medan motstående kortsida ( y = 0 m) ligger i 
sand/moränmark.
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Beräkningsunderl ag 
Beteckningar
= Effekt radiatorer/transmission 
= Effekt ventilation
= Effekt tappvarmvatten
= Energi radiatorer/transmission 
= Energi ventilation 
= Energi tappvarmvatten
= Energi el till värmepumpskompressor
= Värmegenomgångstal, byggnad 
= Transmissionsarea, byggnad
= t - t där : tr = rumstemperatur, tu = utetemperatur 
= Luftomsättning
3
= Luftens densitet = 1,2 kg/m 
= Luftens värmekapacitet = 1 005 Ws/kg, grad 
= Tid i timmar
GR Gradtimmar
$ = Värmefaktor
För kvarter A gäller beräkningsmodell enligt fig. 2.3 samt efter­
följande rubriker.
2.2.2 Effekt- och energi samband 
Rad iatorer/transmission:
PRA = I kA x fit
y |<a = ^
L kA fit
PRA = 44,3 kW enligt projekteringsberäkningar
At =51 (dimensionerande)
H kA = 868,6 W/grad
PßA = 868,6 x At [w]
Venti1ation:
pVE = q x j? x c x A t
3
q - 125 m /h enligt projekteringsberäkningar
Py[T = 669,6 x fit [w]
Energi totalt för kvarter A:
WRA+VE= T månad x at x 10‘3 [868,6 + 669,6] 
?rrånadx öt = GR
Wtotal,KV,A " 1,538 x GR + WVV ^kWh^
2.2.3 Total värmefaktor
Enskild värmeugn separat. Avser ugn 10.
fö _ WVV
^jqj som funktion av tiden finns presenterad under rubriken 
3.Mätresultat.
Enskild värmeugn insatt i systemlösningen:
Här erhålles inverkan av gångtiden för respektive ugn.
5Utvärdering avser ugn 3 och/eller Ugn 6.
WRA + WVV + WVE 
TOT WEL
Motsvarande grafiska presentation finns som för Ugn'10. 
Kvarter A:
? TOT
1,538 x GR + Wyy
(welAv.a
2.3 Mätningarnas genomförande
För att studera energiförbrukningen“! kvarter A enligt tidigare 
beskrivning har följande mätningar genomförts:
- Gradtimmar inom kvarteret
- Tillförd elenergi för hela kvarteret
- Separat mätning av tillförd elenergi samt mätning av vätske-
flöden och temperaturer för den värmepump som används för varm- 
vattengenerering till hela kvarteret, U 10.
- Separat mätning av följande storheter på två (av åtta) värme­
pumpar (U 3 och U 6):
Tillförd elenergi
Nyttig energi för radiatorer, varmvatten 
Gradtimmar för ventil ationssystemet- 
Ti 11 förd energi till värmepumpen via brine-systemet.
2.3.1 Datainsamling och mätutrustning
Mätgivare för flöden och temperaturer monterades i anslutning till 
de markförlagda värmeugnarna. Integrationsverken, totalt 17 st, 
samlades i en speciellt uppförd mätcentral i centrum av kvarteret. 
Mätarna för elenergi, värmeenergi och gradtimmar avlästes manu­
ellt.
En särskild blankett för notering av mätarställningar upprättades. 
För att underlätta avläsningarna motsvarade blankettens layout 
integrationsverkens verkliga placering i mätcentralen. Blanketten 
har per post skickats till projektgruppen i Östersund där insänt 
siffermaterial behandlats i dataprogram. Figur 2.4 illustrerar 
arbetsgången vid datainsamling och bearbetning av mätresultat.
Avläsningar utfördes då och då under intrimningsperioden våren 
och sommaren 1982. Från och med eldningssäsongen 1982/83 genom­
fördes regelbundna avläsningar en gång per vecka till och med 
sommaren 1984. Mätarställningarna för den totala elenergin till 
kvarteret avlästes en gång per månad. För jämförelse till egen 
uppmätning av gradtimmar inköptes motsvarande data från SMHI på 
månadsbasis.
2.3.2 Mätning av elenergi
För mätning av den totala elenergin till kvarter A utnyttjades de 
ordinarie elmätarna för kvarteret.
Separata elmätare för värmepumparna U 3, U 6 och U 10 installera­
des i mätcentralen. Mätartypen är vanlig enkeltariffmätare som 
används för mätning av elvärme och hushål 1 sförbrukning.
2.3.3 Mätning av värmeenergi
I varje systemslinga för vätska, till exempel radiatorsystemet, 
installerades värmemängdsmätare av "fjärrvärmetyp". Dessa mäter 
vätskeflöde och temperaturdifferens på inkommande och utgående 
vätska till värmepumpen, figur 2.5.
Integrationsverken inköptes kalibrerade för vatten. För kretsar 
med avvikande värmekapacitet görs omräkning i databehandlingspro- 
grammet.
2.3.4 Mätning av energi för ventilation
För ventilationssystemet till Ugn 3 och Ugn 6 installerades grad- 
timmemätare. Ventilationsflödet kontrollerades och mättes separat 
och ger venti1ationsenergin enligt följande samband:
= q x c x GR [kWh]
q = uppmätt luftflöde i [m /h]^
c = luftens värmekapacitet [kWh/rri grad]
GR = gradtimmar enligt mätning [grad h]
Av figur 2.6 framgår principen för gradtimmätningen för ventila­
tionssystemet.
2.3.5 Databehandling av insamlade mätuppgifter
De uppgifter som databehandlats har tagits från avläsningsblan- 
ketterna. Inmatning av uppgifterna till databehandlingsbar form 
har gjorts med hjälp av en persondator och ett specialskrivet in- 
matningsprogram med rättningsrutin. För att upptäcka datafel och 
eventuella systemfel har ett rapportprogram körts i anslutning 
till inmatningarna. På detta sätt upptäcktes avläsningsfel och 
felskrivningar, t ex omkastning av siffror. Även tekniska fel har 
kunnat spåras på ett tidigt stadium tack vare dessa körningar. 
Bland annat upptäcktes en sten i en slang till en flödesmätare.
Även andra tekniska problem har uppträtt. Således måste hösten 
1982 10 st integrationsverk repareras efter skador orsakade ge­
nom åsknedslag.
De utarbetade datorprogrammen består av tre olika paket.
1. Inmatningsprogram med felrättningsrutiner.
2. Rapportprogram för framtagning av tabeller eller grafer över 
energiflöden för respektive värmepump i mätningarna.
3. Program för att ta fram valfria grafer eller tabeller över 
samverkande faktorer.
3. MÄTRESULTAT
3.1 Myrmätning
Som förut angetts har temperaturmätningar skett i myr lott A, den 
del av myren som tillhör kvarter A. Resistansgivare har placerats 
i tre mätsnitt. I varje snitt har temperaturen registrerats på 
två djup, 1 m och 0,5 m. Avståndet mellan temperaturgivarna är 
30 m. (Figur 3.1)
Det är av intresse att konstatera i vilken takt värmemagasinet i 
myren urladdas under uppvärmningssäsongen och uppladdas under som­
marperioden. Här kan olika förlopp tänkas uppkomma.
Ett myrmagasin utan fria vattenytor och med ringa djup till mine­
ralbotten kan vid största värmeuttag (januari - februari månad) 
få temperaturer under 0 grader varvid is bildas kring brineslang- 
arna. Ett tillgodogörande av i sbiIdningsvärmet sker härvid.
En uppladdning under sommarperioden innebär dels att isen skall 
smälta och dels att temperaturen i magasinet skall höjas till 
minst den nivå som var året förut.
Det myrmagasin som tillhör kvarter A är vattengenomdränkt. Myrlot­
ten vetter i sin yttre kant mot fria vattenytor i angränsning 
till en tjärn.
Mätresultatet återspeglar här att minustemperaturer uppnås endast 
i viss del av myrlotten under kortare perioder, varför isbild- 
ningsvärmet ej i någon större utsträckning ingår i växlarens vär­
meupptag.
Det detaljerade mätresultatet framgår av figur 3.1. Mätningar har 
ägt rum f o m november månad 1982 tom augusti^månad 1984. All­
mänt uppvisar den del av myrlotten som mer består av fast mark 
lägre temperaturer under januari/februari än motsvarande i anslut­
ning till fritt vatten.
Den lägsta temperaturen som uppmätts är -0,7 grader (mätsnitt 1, 
djup 0,5 m, februari 1983) och myrens högsta temperatur i samma 
punkt blev +12,4 grader i september 1983.
Myrens högsta temperatur i februari 1983 uppmättes i mätsnitt 3 
till +2,8 grader och samma mätpunkt uppvisade i september 1983 
+16,2 grader.
Urladdningsförloppet är ganska brant från september till november 
med en temperatursänkning på 10-12 grader. Därefter sker en upp- 
bromsning av temperaturförloppet - en temperaturändring av cirka 
3 grader mellan november och februari. Snötäckets isoleringsegen- 
skaper påverkar temperaturgradienten.
Uppladdningsperioden karakteriseras av ett liknande förlopp med 
långsam temperaturhöjning från mars till maj, ca 3 grader, och en 
stegrad takt mellan juni och september.
Sammanfattningsvis kan konstateras att myren i detta projekt fun­
gerar utmärkt som värmemagasin. Kapaciteten är tillräcklig utan 
risk för någon kvarvarande isbildning efter uppladdningsperioden.
Endast i undantagsfall kommer myrtemperaturen att gå under noll 
grader med isbildning kring brineslangarna som följd.
3.2 Mätning avseende värmesystemet
3.2.1 Allmänt
Underlag för beräkning av energiförbrukning för den enskilda lä­
genheten eller det enskilda huset i kvarter A föreligger ej på
grund av den tidigare påtalade kopplingen av värmepumparna i en 
gemensam cirkulationsslinga för hela kvarteret.
Resultaten redovisas dels för hela kvarteret A och dels för de 
värmepumpar som ingått i mätprogrammet (U 3, U 6 och U 10).
När det gäller mätningar av ventilationsparametrar så är dessa 
knutna till två likadana hus med vardera två lägenheter. För ett 
av dessa hus har klimatburen varit frånkopplad. Detta ger möjlig­
het att mäta och beräkna burens tillskott genom att jämföra ett 
hus med bur och ett hus utan klimatbur.
Mätningarna har skett under relativt lång tid, regelbundet från 
hösten 1982 till sommaren (hösten) 1984. Vintern 82/83 var varma­
re än normalt medan vintern 83/84 utgjorde ett normalår med undan­
tag för januari som var kallare än normalt.
3.2.2. Värmefaktor för en enskild ugn (U 10)
Mätningar av erhållen värmeenergi och uppoffrad elenergi för ugn 
10 ligger till grund för beräkning av en enskild värmepumps vär­
mefaktor. Denna jordvärmeugn producerar varmvatten för hela kvar­
teret och har en lång och konstant drifttid. Resultatet, värme­
faktorn som funktion av tiden, framgår av figur 3.2.
Värmefaktorn är maximalt 2.50 och som lägst 1.90. Årsmedelvärdet 
är 2.21.
Det råder ett tydligt samband mellan utomhustemperatur/brinetem- 
peratur och värmefaktor.
Teoretiskt är värmefaktorn enligt Carnot:
där: T. = avgivningstemperatur (varmvattenberoende)
T2 = upptagningstemperatur (brinetemperatur)
Den varmvattenberoende temperaturen T. kan antas vara nästan kon­
stant över året. Förklaringen till variationen av värmefaktorn 
kan därför helt härledas till brinetemperaturens årsvariation.
Värmefaktorns vari at i on överensstämmer också väl med temperaturva­
riationen i myr lott A. (Figur 3.1).
Värmefaktorns årsmedelvärde av 2.21 kan anses normalt och till­
fredsställande. Värmefaktorn är högst i augusti/september och 
lägst i januari/februari. Man kan även lägga märke till att
värmefaktorn sjunker under kalla vinterperioder och återhämtar 
sig när temperaturen blir mer normal. Speciellt markeras detta i 
slutet av januari 1984 med låg yttertemperatur varvid värmefak­
torn sjunker.
3.2.3 Värmefaktor för värmesystemkopplad ugn (U 3 respektive 
U 6)
Mätningar av summa erhållen energi till radiatorer, ventilation 
och kompletterande varmvattenproduktion samt uppoffrad elenergi 
ger underlag för bestämning av värmefaktor för ugn i det system- 
kopplade värmesystemet (ugn 3 respektive ugn 6).
Dessa värmeugnar är ej knutna till ett specifikt hus vad gäller 
annat än ventilationssystem och burfunktion. Värmefaktorn som 
funktion av tiden för systemkopplade värmepumpar i mätprojektet 
framgår av figur 3.3.
Värmefaktorn är här maximalt 1.85 och som lägst under 1.2. I mot­
sats till den enskilda värmepumpen med sin konstanta och höga 
drifttid, uppvisar dessa värmepumpar en fallande värmefaktor med 
stigande brinetemperatur. Detta strider mot Carnot's grundsamband 
Förklaringen kan emellertid sökas i att varje pump i systemet går 
med låg last och kort drifttid. Därmed blir pumpens driftförut­
sättningar ogynnsamma med sämre värmefaktor som följd.
Man kan också iaktta att värmefaktorn är sämre en "varm" vinter 
med ett medelvärde av 1.37 för 82/83 jämfört med en normal vinter 
(83/84) med medelvärdet 1.56. Detta motsvarar en belastning av 
50 respektive 60%.
Diagram, figur 3.3 bör studeras tillsammans med diagram, figur 3.4 
som visar inmatad eleffekt för två systemkopplade värmepumpar 
(ugn 3 och ugn 6). I detta diagram finns även temperaturdifferen­
sen (inne-ute) inlagd. Figuren visar att inget klart samband rå­
der mellan inmatad eleffekt till de enskilda ugnarna och tempera­
turdifferensen.
Figur 3.5 visar den sammanlagrade inmatade eleffekten för ugn 3 
och ugn 6. Här kan man skönja ett tydligare samband mellan effekt 
och temperaturdifferens. Ju fler ugnar som sammanlagras desto 
större följsamhet erhålles mellan kurvorna.
Ytterligare analys kan göras med hjälp av bifogad tabell "INMATAD 
EL UGN 6". (Bilaga 3.1). Tabellen visar att högsta inmatad medel­
effekt för en vecka är 3.75 kW (mars 1984), och lägsta effekt är 
konstant cirka 0.5 kW under sommarveckorna. Resultatet visar nack 
delen med att låta systemkopplade värmepumpar vara i gång under 
sommartid när endast pumparna svarar för kompletterande varmvat­
tenenergi .
Medelvärde för vinter 82/83 är 2.09 kW och för vintern 83/84 2.47 
kW. Dessa värden kan jämföras med motsvarande värden för den sepa 
ratkopplade ugn 10. Maximal medeleffekt är här 4.19 kW och minsta 
effekt 3.53 kW. Medelvärdet för hela året är 3.7 kW.
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3.3 Klimatburens funktion
3.3.1 Förutsättningar
För att kartlägga klimatburens funktion har mätresultat insamlats 
dels från ett hus med avstängd bur d v s utan burfunktion, 
dels från ett hus med påkopplad burfunktion.
Figur 3.6 visar mätresultaten. Ytan i figuren är ett mått på den 
energivinst som buren ger.
Mätningarna visar att buren ger en energivinst. Denna är större 
vid låg utomhustemperatur.
Som kvantifiering för burfunktionen gäller skillnaden mellan 
vindstemperatur i hus med bur respektive utan bur.
Mätresultaten ger följande medeltemperaturvinster:
För vinter 82/83: ût = 4.0 °C 
" " 83/84: ût = 5.9 °C
Med utgångspunkt från dessa kan burens funktion som värmesköld 
(transmissionsvinst) och burens funktion som 1uftförvärmare (ven- 
tilationsvinst) beräknas.
3.3.2 Transmissionsvinst från klimatburen
För ett hus med två lägenheter kan transmissionsvinsten beräknas 
ur:
WTR = k x A x 4t*r/l000 (kWh) 
där; k sätts till 0.2 (W/m2, grad) för vindsbjälklaget 
A är 2 x 70 m2
T antal vintertimmar cirka 4 200 perioden 82/83 och 
5 040 perioden 83/84
& t fås ur mätresultaten enligt 3.3.1
WJR = 0.2 x 140 x 4 x 4200/1000 = 470 (kWh/år) 82/83
WTR = 0.2 x 140 x 5.9 x 5040/1000= 832 (kWh/år) 83/84
Vinsten för en lägenhet normalåret 83/84 blir då 416 (kWh/lgh år), 
vilket motsvarar cirka 5% av hela värmetransmissionen.
3.3.3 Ventilationsvinst från klimatburen
Venti1ationsvinst från bur för ett hus kan beräknas ur:
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WyE = q x 0.33 x At xr/1000 (kWh/år) 
där: q = 250 m3/h för hus om två lägenheter
samt A t och T har samma värden som vid transmissionsberäkningen.
'VE = 250 x 0.33 x 4.0 x 4200/1000 = 1386 (kWh/år)för 82/83
'VE = 250 x 0.33 x 5.9 x 5040/1000 = 2452 (kWh/år)för 83/84
Vinsten för en lägenhet normalåret 83/84 blir då 
1226 (kWh/1gh år)
vilket motsvarar cirka 20% av den totala ventilationsenergin.
3.4 Mätutrustningens tillförlitlighet
Den mätutrustning som använts är av standardtyp. Bortsett från 
vissa fel som spårats via testkörningar uppvisar mätresultaten 
inga systematiska fel.
4. ENERGIFÖRBRUKNING ENLIGT MODELL
För att få en jämförelse med mätresultaten beräknas energiförbruk­
ningen enligt modell på två olika sätt:
- Enligt egen modell
- Enligt den s k OK-metoden
4.1 Egen modell
Med utgångspunkt från tekniska uppgifter i projekthandlingarna 
erhålles följande resultat enligt tidigare beskrivning på sidan 4:
att effektbehov för att täcka transmissionsförluster för kvarter 
A kan beräknas enligt:
PRA = 0.87 x At (kW)
att effektbehov för ventilation kan beräknas enligt:
PVE = 0.67 x &t (kW)
Genom att multiplicera med tiden Z i timmar erhålles energiför­
brukning för både transmission och ventilation enligt:
Wra+ve = 1.54 x At x r (kWh)
Med införande av gradtimmar och tillägg av varmvattenenergi erhål­
les:
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'"total KVA 1-54 x GR + WVV ^kWh^
Modellberäkningarna genomföres per månad. Energin för varmvattnet ges 
ett schablonvärde av 400 kWh/1gh Mån eller 6400 kWh/Kv. A Mån (16 lä­
genheter) vilket ger
W^otai KYA = 1 • 54 x GR + 6400 kWh/Mån.
Modellen är enkel och tar hänsyn till :
- husets storlek och byggkvalitet ( k x A )
- ventilation
- klimatiska faktorer ( ortens gradtimmar )
- varmvattenförbrukning ( schablonvärde )
Av bifogad tabell, bilaga 4.1, framgår gradtimmar och verklig el­
förbrukning för varje månad under 1983. Med hjälp av den egna mo­
dellen är sedan värmeförbrukningen uträknad för varje månad. Re­
sultatet framgår av bilaga 4.1 och diagram, figur 4.1.
Slutligen har den nyttiga medel värmefaktorn per månad beräknats 
enl i gt :
0 _ Beräknad värmeförbrukning
R'an Verklig elförbrukning
(Värmefaktorer mindre än 1 har ej skrivits in i tabellen)
Summa gradtimmar för Sveg 1983 är 115560 och summa beräknad ener­
giförbrukning enligt egen modell är cirka 250 000 (kWh).
4.2 0K-metoden
Bland ett antal metoder som finns ( EPD-metoden, SCB-metoden, 0K- 
metoden ....) för beräkning av energiförbrukning i bostadshus har 
OK-metoden valts, diagram figur 4.2.
OK-metoden är enkel att använda och grundar sig på oljebolaget 
0K:s statistik över oljeleveranser till sina kunder.
Metoden tar hänsyn till
- husets storlek ( m uppvärmd bostadsyta)
- husets läge ( temperaturzon )
- byggnadskvalitet ( byggnadsår )
Modellen består av ett diagram för beräkning av genomsnittsför- 
brukning ett normalår.
Resultatet erhål les som oljeförbrukning i liter per år.
Oljeförbrukningen omräknas till kWh enligt följande data och an­
taganden:
1 m olja motsvarar cirka 10 000 kWh
Verkningsgrad för oljepannor cirka 75%
Varje kubikmeter olja avger 7 500 kWh nyttig energi 
2
En lägenhetsyta av cirka 70 m är så liten att den ligger i gräns­
området för diagrammet men det är möjligt att uppskatta förbruk­
ningen till 2 300 liter/år.
Wqi^ = 2.3 x 7 500 = 17 250 (kWk/lgh)
För 16 lägenheter i kvarter A blir förbrukningen 276 000 
kWh/Kv. A,år.
4.3 Model 1 jämförel se
Ingen av dessa båda metoder gör anspråk på att vara exakt men re­
sultaten är samstämmiga och med utgångspunkt från elförbrukningen 
kan årsmedel värmefaktorn beräknas:
enligt vår modell & = .-250 = 1.15
217 860
enl igt OK-metoden 0 = - —- — = 1.27
217 860
Slutsatsen måste bli att värmepumparna i systemet fungerat sämre 
än förväntat.
3
5. SLUTSATSER
5.1 Jordvärmeugnarna
I den föreliggande undersökningen har studier kunnat göras av dels 
enskild jordvärmeugn (värmepump), dels systemkopplad sådan.
Den enskilda ugnen (U 10) har ett årsmedelvärde för värmefaktorn 
på 2.21 vilket kan anses normalt för en värmepump med i Sveg rå­
dande temperaturbetingelser.
De systemkopplade värmepumparna för transmission och ventilation 
uppvisar ett annat resultat. Dessa enheter är överdimensionerade 
och kopplade till cirkulationssystemet så att alla pumparna i princip 
är inkopplade samtidigt. Detta ger korta drifttider och låga ge­
nomsnitteffekter på varje värmepump. Följden blir att årsmedel­
värdet på värmefaktorn är lågt, med ett värde av 1.37 en "varm" 
vinter och 1.56 en normalvinter. Körning av värmepumparna sommar­
tid för kompletterande beredning av varmvatten leder till att den 
tillförda elenergin är större än den från pumpen levererade nyt­
tiga energin, dvs värmefaktorn är mindre än 1.
Det kan därför konstateras att dimensioneringen av ett system för 
värmepumpar bör utgå från följande grundläggande principer:
1. En noggrann effektmässig dimensionering av värmepumparna
så att ett färre antal pumpar betjänar vardera ett större 
antal lägenheter.
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2. Pumparnas inkoppling bör ske stegvis så att enheterna 
går med full effekt så lång tid som möjligt. Därigenom 
kommer värmefaktorn för varje enskild pump att kunna 
hållas vid högt värde.
3. Varmvattenberedning utförd av värmepumpar avsedda för 
transmission och ventilationsvärme är oekonomisk.
Vilka för- och nackdelar erhålles genom att utforma värmepump i 
form av en markförlagd jordvärmeugn?
Fördelarna är att ugnen är ljudisolerad från huset och värmepum­
pen upptar ingen byggnadsvolym.
Det finns också nackdelar. Serviceåtgärder är svårare att genom­
föra i en markförlagd enhet, likaså föreligger en ökad korrosions- 
risk. Dessutom tillkommer kulvertförluster i den långa cirkula- 
tionsslinga som systemet förutsätter.
5.2 Klimatburen
En intressant del av mätresultatet gäller den s k klimatburen.
För de mätkontrollerade husen ger buren ett bidrag av cirka 20% 
till förvärmning av ventilationsluften medan vinsten för att min­
ska transmissionsför1usterna genom takbjälklaget är cirka 5%. Den 
ekonomiska vinsten av detta skall vägas mot den merinvestering 
som buren betingar.
En annan vinst med klimatburen skulle vara att installerad maxef- 
fekt kunde minskas. Vinsten av detta kan vara svår att värdera.
Vid mätningarna har en största medeltemperaturvinst för en kall 
vecka uppmätts till 10.4 grader C. Detta ger följande effektre­
duktion:
Ventilation : 2 x 125 x 0.33 x 10.4 = 858 [W]
Transmission : 0.2 x 140 x 10.4 = 291 "
Totalt 1 149 "
Beräkningen skulle tyda på en effektvinst av ca 1.2 kW för två lä­
genheter à 70 m yta. 0m temperaturvinsten det kallaste dygnet an­
tas vara dubbelt så stor skulle effektvinsten per lägenhet bli 
cirka 1 kW.
Systemkopplade jordvärmeugnar och klimatburfunktion ger bästa re­
sultat för orter med låg medeltemperatur och extrema köldperioder.
5.3 Myrmagasin
Myrmark fungerar väl som värmemagasin. Ju högre vattenhalt myren 
har, desto intressantare är den som värmemagasin. Urladdnings- 
och uppladdningsperioder avlöser varandra utan att påverka respek­
tive funktioner. 0m myrområdet är tillräckligt stort föreligger 
ingen risk för permafrost.
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6. SAMMANFATTNING
Projektet "Jordvärmeanläggning system Backlund" har haft följande 
målsättning:
att bestämma värmefaktor i praktisk drift för
dels enskild jordvärmeugn
dels jordvärmeugn insatt i systemlösning med bl a
gångtid som parameter
att kartlägga energibalans för ugn respektive system/kvarter
att undersöka klimatburens funktion samt
att följa temperaturförloppet i myrlott A, d v s i värmemaga-
sinet.
Mätningar har skett under vintern 82/83 (varmare än normalt) och 
vintern 83/84 (normalår).
Erhållna resultat kan sammanfattas enligt följande:
- Värmefaktor för enskild jordvärmeugn ( U 10) är högst 2.50
och lägst 1.90. Årsmedelvärdet är 2.21 vilket kan anses normalt 
för rådande temperaturförhållanden.
- Värmefaktor för systemkopplad jordvärmeugn(U 3 och U 6) är högst 
1.85 och lägst under 1.2. Orsaken till den låga systemvärmefak­
torn är att alla pumparna är inkopplade i ett system och går 
samtidigt. Detta innebär att värmepumparna under långa tider 
vardera går med låg last och med korta drifttider. Pumparnas 
driftförutsättningar blir därmed ogynnsamma med sämre värmefak­
tor som följd. Värmefaktorerna har verifierats för kvarteret med 
energiberäkningar dels enligt egen modell, dels enligt OK-meto- 
den.
- Klimatburens funktion har kartlagts och därvid har följande kon­
staterats. Energibehov i form av värmetransmission minskas med 
cirka 5%. Energibehov i form av uppvärmning av ventilationsluft 
minskas med cirka 20%.
Klimatburens inverkan i form av minskad installerad max.effekt 
kan beräknas till cirka 1 kW per lägenhet.
- Myren utgör en utmärkt värmekälla där urladdnings- och uppladd- 
ningsperioderna avlöser varandra utan att påverka respektive 
funktioner.
Avslutningsvis skall påpekas att företaget som tillverkar och mark­
nadsför jordvärmesystemet redan har applicerat utvärderingens syn­
punkter på de nya system som levererats. Sålunda har speciellt 
jordvärmeugnarnas effekt ökats och stegvis inkoppling i systemet 
införts med ökad systemvärmefaktor som följd.
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Figur 1.1
Principiell upplägg' 
ning av område över' 
mon 1:72, Sveq.
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1 Inspektionslucka
2 Marknivå
3 Lyftöglor
4 Ackumulatoranslutning
5 Anslutningar för värme- 
och varmvatten
6 Förångare
7 Ytterhölje
8 Luftanslutningar
Figur 1.2. Principiell uppbyggnad av jordvärmeugn.
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Figur 1.3. 
Jordvärmeugnen 
placeras på en 
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Figur 1.4.
Under yttertaket 
ligger ett paket 
av plastslangar, 
s.k. klimatbur.
Figur 1.5
Kvarter A har utgjort mätkvarter med
Värmesystem Dvermon Sveg
( AfYÆlOTT A
Figur 1.6
Ugnarna U 1 - U 8 förser dels vardera två lägenheter med radiator- 
värme, dels samma lägenheter med ventilationsenergi. Dessutom bereder 
vardera ugnen energi för tappvarmvatten till viss del.
Ugn 10 utgör en värmeugn speciellt för tappvarmvatten och är kopplad 
till cirkulationskrets för hela kvarteret.
Ugn 9 utgör en reservugn.
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Figur 2.1
Mätkretsar för jordvärmeugnar 3 och 6
m. lDO
80-
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Figur 2.2
Mätpunkter i myrlott A. 
Två djup kontrolleras i 
varje mätpunkt, 0,5 och 
1 m.
Figur 2.3
Beräkningsmodell för 
kvarter A.
Illustration av arbetsgången vid data­
insamling och bearbetning av mätresultat.
T emperaturgi vare
□
Framledning
Vattenmätare med 
pu isgi vare
Returledning L
Figur 2.5
Energimätare för mätning av 
värmeenergi från och till 
värmepumparna.
Temperaturgivare
Figur 2.6
Gradtimmemätare för mätning av gradtimmar i ventilations­
systemet, ugnar 3 och 6.
A markerar mätsnitt för ingående luft till värmepumpen.
TEMPER A TUR. I MrZ.€N BF/Z - P^ojetcT 
S’VÆG
\
v>
X
«ïn1
V,
X
S:
k
to 
<0 
" <$\
N'«
Z.
 S'
O
V»
+•
O
O
<vi
c
3 T vàvë ^
a *3 *3 ü Tdwndawywn aoi>!9d3W3yr»
====i
£+ la“ la î “
3 39 dfliUd3dW313in îwa
dW313in ~13-îdl '^yjawyyn _LèlO<=J.cdhJ%J
Fi
gu
r 3.
2
V
är
m
ef
ak
to
rn
 som
 fu
nk
tio
n av
 tid
en
 fö
r ug
n 10
P
m
 =
/, 
S6
Ï*
n
2890*8 
23 28*3 
0328*8 
£120*8 
9850*3 
63*0*8 
£3*6*3 
2T*0*3 
8Q*8*3 
23£0*8 
ST£8*3 
IT£8*3 
*9£0*S 
*330*8 
6130*8 
3T38*8 
2030*8 
6318*8 
3318*3 
SIT0*3 
30T0*8 
T 0 T 0*8 
233T£3 
3 T 3 T £3 
T T3T£8 
*03I£3 
23ÏI2S 
031T£3 
£T TI£3 
901T £3 
01:0 T £3 
£30T£8 
9 Ï 0 T £8 
6001 28' 
300I£8 
236028 
3 T6028 
*06028 
838023 
T33023 
* T 3028 
£08828 
T22028 
932028 
6T2028 
0 T 2028 
202028 
939823 
6T 9023 
3T9028 
209828 
632823 
232023 
2T2828 
882328 
T82828 
*3*823 
21*028 
0 T *023 
*0*0£3 
23£0£8 
83£8£3 
2 T 2ü£o 
982028 
233023 
033023 
2T3028 
903028 
02T023 
23Ï023 
9TÏ 023 
60T 923 
26T 028
033 ;38 
2T3T38 
903T33
0 ‘: 2'T 0 *T
dWfid3Wd*f: dOiddddW HWf)
2T-
o a9 dfayd3dW3idi.fi iw-a
CO
co
9N0fl >A0X Ayd3n&*=*n
Vä
rm
ef
ak
to
rn
 som
 fu
nk
tio
n a
v ti
de
n f
ör
 sy
st
em
ko
pp
la
d u
gn
31T T?8 
SI66r8 
2ï6038 
686638 
3 T 38r3 
3333t3 
2 T9638 
0I90T3 
2630r8 
232039 
832638 
2 T 90r3 
802033 
633033 
£37038 
2T3033 
80303S 
232838 
S12838 
I12038 
302030 
933038 
613033 
313038 
203038 
63T038 
33T638 
911033 
8Ö1033 
TÔT638 
233T28 
8 T 3 T 28 
TÏ3Ï28 
363T28 
23T T38 
03T T 28 
2TTT2S 
90 T T 28 
020T28 
230T28 
9T0T28 
600T28 
300T23 
236829 
8 T 6028 
306828 
333028 
T33023 
313623 
203023 
T 22628 
932028 
6T2628 
0T2028 
262028 
939028 
6 T9828 
319028 
209828 
632628 
232828 
2 T2028 
382028 
T02628 
333028 
2 ï 3028 
© T 3028 
303028 
232628 
632828 
£12028 
902G28 
233828 
033628 
2T3828 
903828 
02 ï G 28 
23T628 
9T T828 
60T828 
28T828 
233T38 
833ï38 
2T3T38 
983T38
i'Pi i A3J-313
0 0 0
3 T
0 æ 31H-3HN1 dW31 ’ddlO ±bl<jI=======================I
■=* n £ n h n =3 -3 ■=■ 3~i3 laoddyy
Fi
gu
r 3.
4
In
m
at
ad
 ele
ffe
kt
 fö
r tv
å sy
st
em
ko
pp
la
de
 vä
rm
ep
um
pa
r, ug
n 3 
oc
h 6
.
3TII79 
S16379 
Z T 601?? 
666878 
313870 
332879 
Z T 30ri 
019070 
209070 
Z32070 
032070 
£12070 
902870 
03“070 
£37070 
-217070 
387079 
£32878 
312078 
II£070 
762070 
333078 
813070 
313878 
£03070 
63I078 
331078 
SI1078 
301870 
I6I073 
333I£3 
3I3I£8 
1131£8 
703128 
231138 
0311£8 
£111£3 
3011£8 
8£0I£8 
£301£8 
910I£S 
6801£3 
3001£8 
S360£8 
8I60£8 
7360£8 
33S0£S 
I33828 
713320 
Z0802S 
I22828 
93Z02S 
6IZ02S 
012029 
232028 
93902c 
619028 
319020 
209023 
6-ZS020
SIS82S 
002628 
1012020 
737028 
Z17329 
G17028 
707Ö28 
Z32Ö28 
032020 
212028 
902828 
233028 
033028 
£13028 
903028 
821320 
231G20 
9 II 028 
60T029 
201829
033133 
£13130 
983I39
0
0-1 I 1 91
I
3 39 IP-3NNI 0U3I ’ddlQ 130
=*n-+- zi n n v. i N3J_ îaoddyy
Sa
m
m
an
la
gr
ad
 inm
at
ad
 ele
ffe
kt
 fö
r ug
n 3 
oc
h ug
n
#*###!if# J 
# I
###I
- # J 
p* t#f#I 
**###:
###i
#*####:
######i
‘r ~ i ■ ~ ; - r 7
■FFît-tFTtïf
##########1 
#########1 
#########1 #########J 
#######$#1 
#########1 
#########1
1
#####!
####!
it I
##I
*#Z3#:
#*#i
####!
###*!##*#:
#####!
#**##!
FF*?F#Î
#####!
#=*###!
*###!
#**##!
####:####:
#•### i 
###?*! 
#=#«#!
0 0 T
9f!-£fl *irOn =H3i *ddl‘3
0 0
siset-s
2790*8 
6990*8 
3159*3 
3320rS 
2798*8 
0I98r5 
2693*3 
2390*5 
0398*3 
2798*3 
-9090*5 
8 _ *6*5 
23*9*5 
£I
30*6*5 
2328*3 
3723*8 
7720*5 
*823*5 
9330*8 
9733*9 
3130*8 
3038*8 
9373*8 
3318*9 
37 T0rS 
3878*8 
7670*5 
333728 
373728 
773728 
*83723 
231783 
037728 
271728 
307728 
028728 
238728 
970728 
S08728 
338728 
33SS29 
319828 
*89029 
333828 
7 33828 
*78823 
289023 
T22028 
932828 
6T2G23 
872623 
282823 
939828 
979823 
3I9823 
£09023 
939023 
23902S 
£ 7 £023 
309023 
709023 
*2 r828 
27*028 
Ö 7 r028 
78*023 
232825 
832023 
2 7 2622 
962023 
233825 
033623 
273823 
903823 
027823 
237023 
977S28 
901029 
201823
633733 
273735 
983735
0 99 31H-3HNII }============= dW3i -jdI6 193
JL3M I nM O I _L >f M n 3 .3 n :3 ldOddwa
Fi
gu
r 3.
6
K
lim
at
bu
re
ns
 en
er
gi
vi
ns
t re
pr
es
en
te
ra
d av
 ma
rk
er
ad
 yta
.
Figur 4.1
Gradtimmar och verklig elförbrukning för kvarter A per månad under 1983.
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Illustration: För ett småhus med 128 m bostadsyta som ligger i klimatzon 3 
och är byggt mellan 1970-76, utgå från bostadsytan och bryt av vinkelrätt 
vid de kurvor som gäller för klimatzon 3, byggnadsår mellan 1970 och 1976. 
För detta hus erhålls förbrukningen drygt 3 300 liter olja per år.
m2 uppvärmd bostadsyta Temperaturzon
Temperaturzonkarta
Zon 1
Zon 2
Zon 3
2800
Zon 4 Stockholm
Gttteborg
Zon 5
ByggnadsårNormalförbrukning 
(liter per dr )
Figur 4.2
Diagram för beräkning av genomsnittlig energiförbrukning enligt OK-metoden.
ÖVERMON 1:72, SVEG 
BOSTADSOMRÅDE Bilaga 2.4
ENERGIBALANS FÖR EN LÄGENHET
ALLMÄNT
Byggnaderna inom övermon avses uppvärmas med energi från sol- och jordvärme, 
som via jordvärmeugnar omvandlas till vattenburen värme (värmepumpprincipen) 
Varmvattenbehovet tillgodoses från densamma.
Ventilationen ordnas genom att förvärmd luft i jordvärmeugnen pumpas 
in i lägenheten genom ett mindre övertryck.
Energin erhålles från lagrad värme i myr, från klimatbur som upptar 
värme från uteluft och solstrålning, från maskineriet i jordvärmeugnen 
och från värmeåtervinning i frånluft.
DIMENSIONERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 
Se även tabell, nr.78.114-21
Energibehov i lägenhet
Energibehovet är beräknat till 25000 kwh/år, exkl. värme från hushållsel 
och personvärme, på en uppvärmd yta av 90 m2.
Energibehovet är beräknat utifrån att SBN 75 tillämpas avseende isolering, 
täthet och luftomsättning.
Den årliga energiförbrukningen har förutsatts uppdelad med ca 20 % för 
tappvarmvatten, ca 25 % för uppvärmning av ventilationsluft och med 
55 % för transmission.
Energiuttag för tappvarmvatten beräknas jämnt fördelat över året.
Energi för uppvärmning av ventilationsluft beräknas jämnt fördelat 
över månaderna sept.-maj, medan självventilation sker under juni-aug. 
Transmissionsenergin har fördelats i förhållande till klimatdata som 
gäller för Sveg-östersundsområdet.
Energiti11 gång 
Klimatbur.
Klimatburen utföres i form av rörsling.or på undertaket och som i sina 
båda ändar kopplas till jordvärmeugn resp. expansionskärl.
Rören upptar energi dels inifrån byggnaden dels från uteluft och 
solstrålning.
Om taket under värmerören isoleras till ett k-värde på ca 0,2 w/m2°C 
kan dessa uppta en transmissionsenergi inifrån på ca 290 kwh/mån 
vid en vätsketemperatur i rören på ca 0°C. Utanpå isoleras rören med 
en tunn matta motsvarande ett k-värde på ca 1 w/m2°C.
1980-04-22
Vid en motsvarande vätsketemperatur i rören på ca 0°C upptar rören 
en transmissionsenergi på ca 720 kwh/mån vid ca +10 C ytterluftstempera- 
tur.
Klimatburen kommer således att effektivt tillvarata energin i uteluften 
och solen samt verksamt bidra till att återställa energibalansen i myren 
(värmemagasinet).
Driftsenergi och ventilation
Driftsenergin från kompressorer, cirkulationspumpar och fläktar utgör 
en viss del av totalt överförd energi, normalt ca 30 %.
Denna energi återvinnes i form av värme.
Den inkommande friskluften förvärmes genom att kanalerna förlagts i den 
varma marken under byggnaderna, varigenom luften beräknas få en temperatur 
av 0°C eller mer då den når jordvärmeugnen.
1 jordvärmeugnen uppvärmes luften genom värmeväxling och genom kyl ning 
av maskineriet. Därefter pumpas den värmda luften in i lägenheten. 
Värmeinnehållet i frånluften återvinnes dels genom uppvärmning av övergolv, 
dels genom värmeåtervinning i jordugnen.
Luftomsättningen är beräknad till 125 m3/h.
För uppvärmning av luft från sa 0°C till 20 C beräknas energiåtgången 
till 650 kwh/mån. Härav återvinnes ca 80 %.
Jordvärmerör mellan byggnader och värmemagasin (myr).
Ut-och ingående rör till värmemagasin lägges i princip enligt ritning 
nr.78.114-22 och -33.
En försiktig uppskattning av energitillförseln till slangarna på dessa 
sträckor ger ca 250 kwh/mån eller ca 2000 kwh/år.
Värmemagasin
Maximala nettoeffektbehovet i värmemagasinet uppgår till ca 13 kw/jord- 
värmeugn.
Vid en temperaturskillnad i in-och utgående ledning från jordvärmeugnen 
på ca 5-8°C kan slangen i magasinet uppta en energi av ca 25 w/lm slang. 
Detta ger en slanglängd i magasinet på ca 520 m/jordugn.
Med en fördelning av 3 slangar per rörgrav erhålles en rörgravslängd på 
ca 200 m och jordugn.
Värmemagasinet utgöres av myren norr om det planerade bostadsområdet. 
Ytjorden består av torv - dy till ett djup av 0,7-1,8 m och med upp 
till 90 % vattenhalt. Grundvattenytan ligger i ytan och står i direkt 
förbindelse med vattenytan i Sandtjärn.
Med en rörgravslängd på 200 m och med en magasinsbredd på 0,8 m, 
samt med slangarna på djupen 0,5,0,9 och 1,3 m erhålles energiinnehållet 
till ca 17500 kw per jordugn, eller ca 8750 kw per lägenhet. 
Energiinnehållet i magasinet täcker således väl behovet.
Värmemagasinets storlek bestäms av det maximala effektbehovet.
Som extra säkerhet finns det eneraimängd som de två extra jordvärme­
ugnarna i resp. kvarter upptar och som kan fördelas på de övriga.
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LÄNSSOSTADSNAMNDEN TEKNISK BESKRIVNING
f^~] Nybyggnad I I Tillbygg nad
Länsbostadsnämndens dnr
Denna beskrivning utgör underlag för lôneorganefj tekniska 
granskning. Den är ej tillrockngt detaljerad som underlag för 
entreprenadovtal.
Till ansökan om statligt bostadslån focjas beskrivningen i 3 
exemplar. Omfattar ansökan bus mod oliko utförande skall 
beskrivningen upprättas tor vart ocb elt ov husen.
1^ I in m monteringsfördigl '^X J p = plotsbyggt
! Inkcm ti!> f? I Inkom till lönt bostadsnämnden
Beskrivningen uvscr 
□Q annan byggnod
Hodyc : uiutercentral
(ex. enfamiljshus, kedjehus. rodhus, lamelihus, punkthus)
antal hus 4 antal Idgenhele antal hela vån,plan
GRUND 
Grundlagt på:
erg | ] *Grus { | * Sand [' ] 4 Lera [X] ‘Morän
Grund.öggningidjup - t
G rund läggning ssö t»
Pålning. hel platta. utbredda plattor med dim. och betongkvalitet.
Hel platta med kantförstyvad kantbalk 
80 mm K 250.
DrÖner ing
Sand
Källarväggar
Källoryttervögg 
HuvsWiljonde källarvägg 
Börande VcMarinnrrvägg 
Icke boronde kätlorinnervdgg
Tjocklek
Vörmeisol. i koMaryllervögg
VaMenisol I kollorytlervögg
Sockelbekladnad
Sixflc
Bärond« dci
fyj yttervägg innervägg
VAnlngsvoggar
Yttervägg långsid-" [_j m [ X) P
Utifrån raknal
22 liggande fasspont. papp, 95 min,a;' 
mellan 45x95 reglar c600, 0,15 plastf' it 
13 gipsskiva k.,orde a,44
Yttervägg korisido 
Utifrån räknat
Lika långsida
□ m
Kommun
Härjedalens Kommun
r°"
z
F.pitighelsbeteckninqOvermen 1:72 1 Hus litt1 K
Gotuocrc ss
Sveg
Sökandens namn
St.LfLuisen Härjegärdar
Sökandens adress och telefon
Medborgarhuset, 829 00 SVF.G 0680/112 40
Yttervögg. govetspels
Utifrån räknat
O* □ p
Lägenheitsktljande vägg ................ □ ™ □ p
Innervägg trappomslutande □ m □ p
innervägg bärande □ ro □ p
övriga innerväggar □ m □ p
Bjälklag
Bottenbjälklag
[ 1 ‘över källor« [~ | 1 över krypulrymme
80 btg, stålslipad
60 markskiva av cellplast
□ m 0p
[X } ‘dir, på mark
k-värde 0,36
Mellanbjälklag Q ” □ p
överjta bjälktogef [ | m
Vindtät papp, 100+100 min.ull, 0,15 
folie. 19 takspånskiva k-.ön(.
B p
plast
0,19
Badrumsbjölklag
Värmeisolering
□ m
k-värde
□ p
Valtenisolering
Golvbeläggning
Allanbjälklag □ m □ p
Värmeisolering
Vattenisolering
Gotvbetäggning
I roppor 
Invändiga r~; E>
Utvondigo
Yllerla 
lek jtot
i taklutning — ^ grader
j typ material d>m. Trä
• Fribärande sadeltakstolar
O
112. s
m-
Underlag»*ak
Reglar 45x70
4,5 geiu mtrampningsskydd
□ m (Sr
JTokbeiäqcninq
Btg-takpannor
Yttertok över uppvärmt utrymme
TU ’ “s*1 D * 9i“*Kr»
Rökkcsnol oroa:
Värme i sol. utförande i Övrigt:
□ "> Dp
1 ~j • annat
* panna i huset [ ] * gemensam värmecenlrol
i j * fjärrvörmeverk 1 ] * annai
ptvrvna typ .................................... antal ................s
e»ekt .............................................. ..................................... «Jdyta _________
□ 'kok, □•oljo □ 'ga.
mnrtaf :
Oijfc^idningsoggregat
1 högtryck [~~] * lägtryck [ 1 * annat
Värmemedium
Kl 1 varmvatten [ 1 * vormlufl
I ] 7 glo» £ I 3 glo*
Teknisk beskrivning av garage o<h förr&d utanför huskroppen; 
anordning för inredningsöar vind m. m.
BYGGNADSNÄMNDENS yttrande
Vatten och avlopp ontlulet till somhallels ledning
□ □ n'i
Byggnadslov ;
j ^ erfordras«) [ lämnat [ i icke lämnat [* | disp. .:sf*tyrkt 
Dispen»en avser .......................................................
Fastigheten rättsligt bildad 
( {ja 6r .. !__ j nej
För omrédef gäller 
[ j 1 stadspl an
f 1 1 byggnadsplan
for bestammcnde c» grundlägg-
ningssotlel erfordras markun-l__ ] * avslyckningsplan
dersoknmg j • utomplonsbestummelser
( j ja j nei [ ~| * inga byggn.regi.bestämmelser
Byggnadsritningar och teknisk beskrivning granskade för byggnadslov 
j j utan erinringar [ | med erinringar enl. bif. yttf.
VSrmeRirdelnltsg 
[“j 1 självclrkulafion
[' } * fläktclrkulallon 
[ ) • pu/npclrku latlon
Värme tillförsel
I { * radiatorer 
□ * vcrmtuftslnblésnlng
Vörmemätare typ....... .............
Varmvatlenmätare typ .......
Material i varmvattenledning...
Material 1 kallvattenledning 
Material I servisledning .......
□ 1 var na golv 
[~yj * annat
Ventilation
f" j 1 utsugning självdrag
Ersättningsluft 
f 1 1 vädr. fönster 
{ ) * springventil
I * vent, (förvärmd lufl)
j } * mekanisk ventilation
I ] * fönster med beslag 
j j ‘ventilerade fönster 
I } • annat
Huvudentrepenör 
Anjvorig .rftfljjßj
ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR
BRODERNA ÖHMANS BYGGNADS
KONSULT AB
Arkitekt .
Byggnadskonstruktör .. .LANNÄS. .KONSULT....AB-.-
Vv*-kon»ruk!ör _..VÄRMEVENT „AB.......... ...........
Beskr. utförd ov ... HANNAS KONSULT ..AB..... ....
AB
Sökandens underskrift :
STIFTELSEN HÄRJEGÄRDAR
Teknisk beskrivning grantkaa for statligt län
j j utan erinringar [ } med erinringar enl.bil.yttrande
T roppor
Invondiga fxi m 1 1 P
Trä
VÄRMEINSTALLATION
Pannskonten [ | m Q p
1 1 * tegel Q * gjutjärn QJ • stål Q • annal
Rökkanal orea :
Värmelsol. u.forcnde i övrigt:
Utvöndiga , n p
Yii.riok l’refab
lakïic* Fackverktakstolar . X «. f~] p
loWlutning *- *- * J grader
,vp mcerioi dim.: ^1, clin, tabe 11 /1 äg. 3 rok: 
rrimjrbalk i nock av iimträ, sekundäråsar
a s v- ; 9 n ,'Snn
[~ ) ' panna 1 huset f~"~| * gemensam värmecenlral
{ j * fjärrvarmeverk j * annat
panna typ . .........................  antal............... „..st
effekt ................................................................. ........ ..... eidyta __________
L1 nder lay itu| j rn p
Reglar för tegel 45x70, 30 min.ullsmatta 
r.elian tegelläkt, reglar för klimatbursrö 
c600, papp 1 lag YAM 1200/50, 17 råspont.
1 J * koks Q * olja f ~] * gos [ ) * el
annat: Jordvärme, jordugn
Olje^ldnlngsoggregat
( j 1 högtryck [ ' j * lågtryck [ } * annat
ToVbclcggning
Btg - taktegel
Värmemedium
jX j * varmvatten | j * vormlufl
Yttertak över uppvärmt utrymme läg 3 FOk
45x220 åsar c 800, luftspalt, 100*100 min 
ull, 0,15 plastfolie, 19 takspånskiva
k.vö,d«°»AL.
Yärmefördelnlng [ | 1 flä^icirkulatson
j ] ' självcirkulation [y | * pumpcirkulolton
fönster QJ 2 glos 3 glos VflrmeUllförse!
{x ] * radiatorer 'varma golv
P ] * vormluftslnbläsnlng f 'annat
Vormemölcre typ.......... ...................................................... .....................................
Ver m vatten mäta re typ  £ lÖdß SIBÜ tâ F-©___ _____________________
Material 1 varmvattenledning.............Ç..U.......................... .......... ......... ......................
C U
Material 1 kollvatlenledning ....................................... ................................................
Mclerial 1 servisledning .................... C.U _____________________ _ ___
Teknisk beskrivning ov garage och förråd utanför huskroppen; 
anordning (or inredningsbor vind m. m.
Ventilation
[ j 1 utsugning självdrag [~X] * mekanisk ventilation
Ersättningsluft
( j 1 vädr. fönster [ j * fönster med beslog
( ) ' springventil QJ * ventilerode fönster
(X ) '.vent, (förvärmd luft) [ { * annat
BYGGNADSNÄMNDENS yttrande ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR
Volten och avlopp anslutet till samhällets ledning
□ i" □ ne<
Byggnadslov ;
j" j erfordras ej | | lömnat [ ] icke lämnat j ] disp. tillstyrkt
Dispensen avier ..................
HuvudentrepenörBRÖDERNA ..QHMAlvS BYGGNADS--AB.............._
Ansvarig arbetsledare......... ...................................................................................
Arkiî«kt.:...LANNÂS. KONSULT AB .......................................... ......... ............
Byggnadikonilrvklör . LANNÅS KONSULT, AB.......... ........ .
V.-kon.roW, VÄRME VENT AB............. ................
fastigheten rättsligt bildad för området gäller
( j jo år . { j nej [ | 1 stadsplan
1 ' * hyggnodsplan
for best ammande av grundlägg-
ningssotlel erfordras morkun- [__ j * ovstyckningsplan
dersokninç j ‘ j • utomplcnibesiämmelier
( jo [ j ne) [ "j 1 inga byggn.regi.bestämmelser
BeiVr. utförd orLAN:,AS KONSULT AB.............
Sökandens underskrifl :
STIFTELSEN HÄRJEGÄRDAR -
Zf" m
Byggnadsritningar och teknisk beskrivning grantkodefor byggnadslov 
[ ] utan erinringar j ] med erinringar enl. bif. yttr.
Teknisk beskrivning granskad fB^jstotUgt län
( ) ulan erinringar med erinringar enl. bif. yttrande
___ den ___ _ ____
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Länsbostadsnämndens dnr
Denna beskrivning utgör underlog för lànecraonefs tekniska 
granskning. Den är ej tillräckligt detaljerad scm underlag för 
entreprenadavtal.
Till ansokon om stollujt bostadslån feges beskrivningen i 3 
exemplar. Omfotter ansökan hus med ohko 1 iförande skall 
beskrivningen upprottas fcSr vart och «:?* f-in.en.
j j rn s» rnonteringsfârdi'jt jy j p = j.
Beskrivningen avser
j"yj »mähus f~\^ c nr. on byggnad
Hu sly p ; Radhus, kvartersgård
enfamiljshus. kc<i|Chus. rcohui. lumrllfiut. punkthus)
anîol nus 21 anlal Icgcnheler G-t ar.tui he;o van.plan 1T.2.
GRUND
Crundlojl på:
QJ“B«r9 Q>Grul Qj’Snnd Q ‘Ur° [xl ‘Mo,li"
Inkom till io Inkom till länibostodsnämnden.
Kom iv •
HÄRJEDALEN
Fastighets beteckning
Overmon 1:72
Hus litt
A, B, C, D, H .
Galuodress
Sveg
Sökandens namn
Stiftelsen Härjegårdar
Sökandens adress och telefon
Medborgarhuset, 829 00 SVEG 0680/11^ Aö
Grundlöjgningsdiup 0.3
Grundlaggningssbtt
Pälning. het plutta. utbredda plattar rnéd Jim. cch belongkvatilet.
Uel platta med kantfnrstyvad balk, tjock' 
lak_ 80 icm K. 25.lL.--------------------------------------- -——
Dronering
Sand
Källarväggar
Källoryltervögg 
Husskiljande källarvägg . 
Börande kaitarmnervögg 
Icke bäronde kollorinnervcgg 
Annui»
Tjock k k 
........ Cm
Varmeisoi. » källaryttervagy
Vattenisot. i Wöllaryttervögg
SocWelbekladnad
Siroc
Bäronde del
yttervägg innervägg
□ m □ ?
2 liggande fasspont, 36x120 reglar c 600
Yttervägg, govelsp«!* 
Utifrån räknat
Lngenhetssklljonde vägg .» [ ' ] '
150 btg sotn dragés: upp till cik. 
Isolering i vinden
0!
Innervägg trappomöulonde
Lika icke bärande
□ " 0P
innervägg bärande { 1 m f P
Stolpar, syll och väggband 48x70 c600 
13 gips på båda sidor
°Sto9lp"anr':5|yll och _ väggband 4 5x4pc"6OO0 P 
|3 gips på båda sidor---------------------------------------
□ m Fl p
* dir. pä mo
k-vorde 0,23
Bjälklag 
Bottenbjälklag
B
* över källare Q * över krypulrymme F| *dir. pä ork
s tål slipad betong 
60 markskiva av cellplast
Vänlngsvoggor
Yttervägg långsid*- ...jrn cbJ ^
Utifrån rokr.ct
22 liggande fasspont, vindtät papp, 120 mi 
ull mellan 36x120 reglar c600, 0,15 plast­
folie, 45 min.ull mellan 45x45 BAgiar. c
VnÄM&ÉBT“
Utifrån roknot
Lika långsida
43
22"aspansSiva, 50 min.filt, 45x2(0 asar® P 
c600 9 takspånskiva.
Overstu bjälklaget O 0e
50 min.ul1sra3tta
120+120 min.ull, 0,15 plastfol 0,14
19 Laksuanskiva
oadrumsbjatklog
E
□
B?
Värmeisolering 0,23
60 cellplast k-varde
Vottenisolering plastinatta
Golvbelöggning •• "
>----------------- —“— -------------------------
. Altanbjälklag □ 3 Up
Värmeisolering
Volienisolcring
Golvbeläggning
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11-•1 MflTFi D EIL U ü M E- Bilaga 3.1
DfiTUM TID EL/DIFF TID Med, E f f e k t T erriF-d iff
kul h h kW erad C
821129 9. 90 7ü79.6 6508. 5
321206 7. 50 r> cr ~r* —'1 •»* jU i ■ 1 6674.0
= 448. .1 165. 5 2. 71 23. 76
321213 15. 80 7944. 8 6850.4
= 417. 1 176, 4 2. 36 24. 05
321220 7. 30 S317, 3 7009.9
= *r y -- cj 159. 5 2. 34 26. 07
321227 7. 60 8634, 3 7178, 2
= 317, 2 168. 3 1. 88 19. 17
830103 9. 70 9953,2 r ö4ö. 1
= 424. 7 169. 9 2. 50 22. 62
830109 18. 30 9407. 9 7500.9
= 348. 7 152. 8 2. 23 18. 44
330116 19. 40 9819,, 1 7679.0
= 411. 2 169. 1 2. 43 20. 41
830123 18. 50 10289.3 7837. 1
= 478. 2 167. 1 2. 81 23. 54
330130 19. 30 10659. 4 8085, 8
= 370. 1 163, 7 2. 19 19, 65
339296 22, 38 11114. 9 8177.3
= 455. 5 171. 5 2, 66 26« 63
339213 21. 10 11480. 6 8343,7
= cr —«r 166. 4 2. 20 26. 21
830220 17. 30 11760.3 8507. 9
= 279. 7 164. 2 1. 70 20. 76
330227 17. 80 12058. 2 8676.4
= 237, 9 168. 5 1. 77 22. 40
830306 16. 50 12ôü r‘, f 8843.1
■= 249. 5 166. 7 1. 50 21. 95
IMMR TAD' EL UGN6 2
DATUM TID EL/DIFF 
kWh
TID
h
Med.Effekt 
kW
T empdiff 
■3 rad C
8303i3 17. 40 12673. 3 9012. 1
= 366, 1 169. 0 2. 17 21. 30
330320 17. 70 13017. 3 9180. 2
= 343. 5 168. 1 2. 04 16. 13
330327 1 7. 00 13337.1 9346.5
= 319. 8 166. 3 1. 92 19. 71
830404 12. 80 î 36b6. S 9534. 4
= 349. 7 187. 9 1. 86 17. 91
330410 17. 00 13976. 3 9682. 6
= 290. 1 148. 2 1. 96 16. 01
830417 15. 80 14293. 1 9849. 3
= 316. 2 166. 7 1. 90 16. 35
330424 16. 60 14597. 5 10018. 1
= 304. 4 168« 8 1. 80 13. 42
830501 15. 10 14901. 2 10184. 6
= 303. 7 166. 5 1. 82 13. 39
830508 17. 40 15202. 3 10354. 9
= 30.1, 1 170. 3 1. 77 11. 90
830515 16. 80 15473. 2 10521.9
= 270. 9 167. 0 1. 62 11. 20
330523 16. 10 15716. 9 10713. 2
= 243. 7 191. 3 1. 27 9. 76
830529 17. 40 15874. 4 10858. 6
= 157. 5 145. 4 1. 08 9. 12
830605 18. 00 16063. 0 11027. 1
= 188. 6 . 163. 5 1. 12 10. 06
330612 19. 30 16183, 2 11196. 1
i 20. 2 169. 0 0. 71 7. 44
I HHFfTflD EL UGH6
■3
DATUM riD EL-■■'[:* IFF TID Med. Effekt TeftiPd iff
kWh h kW 9rad C
830619 13. 00 16252. 2 11362, à
= 69, 0 165, 9 à, 42 6. 53
b'Zuhze 12. 40 16321. 3 11525.0
69. 1 163. 0 0. 42 6. 93
330703 16. 40 16410. 1 11696.7
= 88. 8 171. 7 0. 52 7*, 7*y
830710 19. 80 16498. 4 11868.2
■zz SB, 3 171, 5 0. 51 4. 03
330719 11. 20 16607. 8 12075. 6
109, 4 207, 4 0. 53 6. 02
830726 14. 50 16697. 6 12246. 5
89. 8 170. 9 0. 53 6. 33
830731 21. 00 16764.2 12373. 1
66. 6 126. 6 0. 53 6. 14
330807 17. 30 16849. 2 12537. 5
:= 85. 0 164. 4 0. 52 6. 07
330314 19. 60 16934. 0 12707. 8
84. 3 170. 3 0. 50 6. 64
330321 17. 80 17020. 7 12873. 9
~ 86. 7 166. 1 0. 52 7. 73
330828 1 9. 00 17108. 3 13043. 0
r= 87. 6 169. 1 0. 52 7. 73
330904 18. 80 17195. 7 13210, 8
SZ 37. 4 167. S 0. 52 7. 32
330918 17. 80 17734.5 13546. 0
538, 8 335. 2 1. 61 10. 00
830925 17. 80 18042.3 13714. 9
307. 8 168. 9 1 11. 64
IHMRTRO EL U i_dl H fc- b
DATUM TID EL-'DIFF 
kWh
TID
h
Med. E ffekt 
kW
TeniF-d iff 
s rad C
331002 14. 70 18377. 2 13879. 3
= 334« 9 164. 4 2. 04 13. 85
831009 17. 80 18710. 7 14050.4
= 333. 5 171. 1 1. 95 13. 39
831016 17. 30 19043. 2 14219.0
- 332. 5 168. 6 1. 97 14. 43
831023 16. 90 19359. 8 14385.6
= 316« 6 166. 6 1. 90 13. 41
831030 19. 50 19711. 0 14556.4
= 351. 2 170. 8 2. 06 15. 33
831106 18. 30 20040.4 14722.6
= 329. 4 166. 2 1. 98 15.24
831113 16. 90 28396« 9 14889.3
= 356. 5 166. 7 2. 14 17. 69
831120 17. 80 20908. 5 15058. 1
= 511, 6 168. 8 3. 83 18. 82
381127 19. 70 21440. 1 15228. 8
= 531. 6 169. 9 3, 13 22. 10
831204 16. 00 21922. 0 15392. 3
= 4 o 1 * 9 164. 3 2. 93 23. 37
831211 16. 80 22406. 4 15561. 1
= 484. 4 168. 8 2. 87 23. 46
331218 18. 30 22926. 4 15730.6
= 520. 0 169. 5 3. 07 22. 07
831225 17. 70 23412. 9 15897. 8
= 486. 5 167. 2 2. 91 21. 66
840101 1 9. 00 23857. 8 16067. 4
— 444. 9 169. 6 2. 62 19. 41
I MM RI T R C* EE 1_ UGH6 5”
DATUM TID EL/DIFr 
kWh
TID
h
Med.E ffekt 
kW
Tenipdi f f 
•3 rad C
8401 OS' 17. 20 24238. 0 16233. 7
= 430. 2 166. 3 2. 59 25. 75
840115 16. 30 24720.1 16400. 7
= 432, 1 167. 0 2. 59 24. 11
840122 18. 50 25201. 7 16570. 9
= 431. 6 170. 2 2. 83 32. 17
840129 20. 10 25761.6 16740.4
= 559. 9 169. 5 3. 30 33- 29
840205 17.' 10 26246. 5 16»905« 4
SS 484. 9 165. 0 2- 94 18. 98
840212 18. 70 26759.5 17075.1
= 513, 0 169. 7 3. @2 21. 19
840219 19. 10 27260. 0 17243. 4
= 500, 5 168. 3 2» 97 23. 73
340226 22, 10 27689. 2 17414.5
= 429. 2 171. 1 2. 51 22. 73
340304 19. 80 28311. 3 17580.2
= 622. 1 165. 7 3. 75 21. 27
840311 19. 00 28705. 8 17747. 4
SS 394. 5 167. 2 2a 36 19. 29
840318 18. 40 29012.8 17914» 9
= • j U f ' ■ 0 . 167.5 1. 83
840325 20. 00 29393. 5 18083.4
SS 389. 7 168. 5 2. 26 23. 44
340403 16. 36 30019. 3 18416. 2
= 625. 8 1. 88 19. 20
840415 18. 20 30275. 0 18585. 5
169. 3 1. 51 14. 14
11-1 MR TRO EIL U6N6 é
DR TUM TID EL-TIFF
kWh
TID
h
Med. E ffekt 
kW
TeniF-d iff
3rad C
848423 21. 10 30903, 0 18780.4
= 633, 0 194. 9 3. 25 14. 71
348429 21. 80 31361.4 18925.1
= 453. 4 144. 7 3. 13 11. 59
340566 18. 40 31821.5 19089.7
= 460. 1 164. 6 2. 80 10. 59
340513 17. 10 32157. 4 19256. 4
= 335, 9 166. 7 2. 01 13. 89
b’4y5k>i 15. 80 32623. 9 19423. 2
= 46*6, 5 166. 8 2. 80 8. 00
340527 17. 10 33255.1 19592. 4
= 631. 2 169. 2 3. 73 6. 76
340603 20. 30 33746. 7 19763.7
= 491, 6 171. 3 2. 87 5. 64
840610 15. 30 34221. 8 19926.8
= 475. 1 163. 1 2. 91 7. 26
840617 14. 40 34791. 4 20093. 8
= 569. 6 167. 0 3. 41 b. 72
840722 12. 00 37569. 0 20928. 9
= 2777. 6 835. 1 •j> a -j'ô 6. 67
840812 1 5. 00 38720. 6 21436. 0
= 1151.6 507. 1 •-i -“i “3Xim jL i 6. 21
840909 1 4. 00 79R94. 6 22106.6
= 1164. 0 670. 6 1. 74 9. 10
340917 1 7. 00 40161.2 22301. 4
= 276. 6 194. 8 1. 42 10. 58
340918 1 1. 00 4£i 196. 8 22319. 6»
18. 2 1. 96 11. 84
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FOTO 1 : Myren i vilken kollektorslangarna lagts ned. 
Av bilden framgår att myren är våt med fria 
vattenspeglar i anslutning till en tjärn.
FOTO 2 : Myr lott A efter färdigställande där ytan avjäm­
nats med sand. Plastslangarna har samlats i en 
gjuten samlingsbrunn som här syns med avtagbara 
trälock.
FOTO 4 : Slangpaket under montering på tak. Slangarnas
uppgift är enligt uppfinnaren att vara solfång- 
are under sommarhalvåret och värmesköld under 
vinterhalvåret.
FOTO 3 : Jordvärmeugnarna under montering. Ugnarna pla­
ceras på ett dräneringslager av singel med ned- 
stigningsluckan i markhöjd.
FOTO 5 : Bebyggelsen i färdigt skick.
FOTO 6 : Bebyggelsen i färdigt skick
FOTO 7 Mätpanel för energimätning av de olika flödes- 
kretsarna. Mätarna samlades i en särskild mät- 
kur.
FOTO 8 : Separata elmätare för ugn 3, 6 och 10
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